
Instrucţiuni de montaj şi exploatare
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1. Generalităţi

1.1 Modul de utilizare

Plage de température

<90 %

IP 55

F

56
27
37

La comanda pieselor de schimb, se vor indica toate datele de pe eticheta pompei şi a motorului.

Dimensiuni principale şi de legătură (Tabel 2, vezi şi fig. 3)

1.2 Date privind produsul
1.2.1 Date privind racordul şi performanţele (tabel 1)

Domenii de temperatură: modelul cu garnituri EPDM (conform KTW/WRAS*)
versiunea pentru apă agresivă (O-ring din Viton şi etanşare mecanică

Presiunea maximă de funcţionare:  presiunea max. de intrare                                                      
 carcasa Pn 16                                                      
 carcasa Pn 25 – racorduri “VICTAULIC”

Emisia sonoră (toleranţă + 3 dB 1,1 kW                                                                   
 2,2 kW                                                                   
 4 kW

Temperatura ambiantă max.(produsul standard)

-15°C până la + 120 °C
- 15°C până la + 90 °C

10 bar
16 bar
25 bar

+ 50 °C

Tensiuni de alimentare 50 Hz – 60 Hz : 3~380/400 V (±6%)

Înălţimea maximă de aspiraţie

Umiditatea aerului ambiant

În funcţie de NPSH al pompei

Modelul
până la Flanşă ovală ciluatciV

L P X Y P X Y P X Y

MVIE 2G mmmmmmmm

200 212 157 180 100 172 180 100 0 157 180 100

400 212 157 180 100 172 180 100 0 157 180 100

800 252 187 215 130 187 215 130 0 187 215 130

1600 252 187 215 130 187 215 130 0 - - -

 (WRAS : după legislaţia britanică – KTW : după legislaţia germană)

Montarea şi punerea în funcţiune numai prin personal de specialitate!

Pompa este utilizată pentru vehicularea lichidelor limpezi în domeniul 
locuinţelor, al agriculturii şi al industriei etc.
Principalele domenii de utilizare sunt: alimentarea cu apă, distribuţia apei,  
– alimentarea castelelor de apă, - instalaţii de aspersiune, instalaţii de 
irigare, - instalaţii de curăţire la presiuni înalte – instalaţii PSI – 
alimentarea instalaţiilor de încălzire (se recomandă kitul de bypass) – 
repomparea condensului – umidificarea aerului – circuite industriale şi în 
legătură cu orice fel de sisteme modulare.

Gradul de protecţie al motorului şi al regulatorului

Clasa de izolaţie

Tipul Flanşă rotundă
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2. Securitatea muncii

2.1 Marcarea indicaţiilor în instrucţiunile de exploatare

ATENŢIUNE!

ATENŢIUNE!

1.2.2 Codificarea
MVIE 16 02 / 6 - 1 / 16 / E / 3 - 2 - 2G / A

Debitul nominal (m  /h)
(la 50 Hz, 2 poli)

3

Numărul 
rotoarelor

/6 = partea hidraulică de 6”
(numai pentru seria 16)

Calitatea oţelului:
1  = 1.4301 (AISI 304)
2  = 1.4404 (AISI 316L)

Presiunea maximă admisibilă 
de funcţionare (bar)
(P) VICTAULIC

Garnituri EPDM (KTW/WRAS)
Garnituri Viton

Tensiunea de alimentare 
3 = trifazat
2 = 2 poli

Frecventa generatorului 2

Indicele stadiului tehnic de dezvoltare

Tipul MVIE
(pompă centrifugă 
multietajată, verticală, 
din inox)

Prezentele instrucţiuni de exploatare conţin indicaţii de principiu care 
trebuie să fie respectate la montaj şi la instalare. De aceea, prezentele 
instrucţiuni vor fi citite în mod obligatoriu, înainte de montaj şi de punerea 
în funcţiune, atât de către montor cit şi de către utilizatorul competent. Se 
vor respecta nu numai indicaţiile generale de securitate din prezentul 
capitol, dar şi indicaţiile de detaliu din punctele care urmează.  

¨ pierderea unor funcţiuni importante ale pompei sau staţiei,
¨ periclitarea unor persoane prin efecte electrice, mecanice şi 
bacteriologice
¨ pagube materiale

2.4  Indicaţii privind securitatea muncii pentru utilizator
Se vor respecta prescripţiile existente pentru prevenirea accidentelor.
Se vor elimina pericolele datorate energiei electrice. Se vor respecta 
prescripţiile naţionale şi cele ale întreprinderilor locale de furnizare a 
energiei electrice.

2.5  Indicaţii privind securitatea pentru lucrările de inspecţie şi montaj
Beneficiarul se va îngriji ca toate lucrările de inspecţie şi montaj să fie 
executate de personal de specialitate autorizat şi calificat care a fost 
informat în măsură suficientă prin studierea aprofundată a instrucţiunilor 
de exploatare.
În principiu, lucrările la pompă sau la staţie se vor executa numai când 
aceasta este oprită.

2.6  Modificarea şi executarea de piese de rezervă prin forţe proprii
Modificările pompei sau ale staţiei sunt permise numai cu acordul 
producătorului. Piesele de rezervă originale şi accesoriile autorizate de 
producător servesc securităţii muncii. Utilizarea altor piese poate anula 
răspunderea firmei pentru urmările care rezultă din aceasta.

2.7  Moduri de exploatare nepermise
Siguranţa în exploatare a pompei sau a staţiei livrate este garantată numai 
în cazul utilizării conform destinaţiei, corespunzător cu capitolul 1 al 
instrucţiunilor de exploatare. Valorile limită indicate în catalog sau în fişa 
tehnică nu vor fi depăşite în nici un caz.

3 Transportul şi depozitarea intermediară
La primirea pompei sau a staţiei, aceasta va fi controlată imediat în ceea ce 
priveşte deteriorările în timpul transportului. Dacă se constată deteriorări, 
se vor iniţia procedurile la transportator în termenul corespunzător.

4. Descrierea produsului şi a accesoriilor

4.1 Descriere (a se vedea fig. 1-2-4-5-6-7-8-9)
1  Ventil de picior
2 Organ de închidere pe aspiraţie
3 Organ de închidere pe refulare
4 Clapetă de reţinere
5 Buşon de umplere şi dezaerisire
6 Buşon de golire
7 Suport conducte sau eclise
8 Filtru aspiraţie
9 Rezervor colector
10 Reţeaua publică de apă potabilă
11 Panou de automatizare
12 Cârlig
13 Soclu din beton
14 Robinet de izolare
15 Senzor de presiune
16 Rezervor sub presiune
17 Robinetul de închidere al rezervorului sub presiune
18 Afişaj

În timpul transportului şi al depozitării intermediare, 
pompa va fi protejată împotriva umidităţii, îngheţului 
şi deteriorărilor mecanice. 

Centrul de greutate al pompei este situat relativ sus, iar 
suprafaţa de aşezare este redusă. De aceea, se vor lua 
măsurile necesare pentru asigurarea pompei împotriva 
răsturnării şi excluderea pericolelor privind personalul

Pompa va fi manipulată cu grijă în ceea ce priveşte geometria 
şi alinierea acesteia.

Indicaţiile de securitate a muncii cuprinse în prezentele instrucţiuni şi a 
căror nerespectare poate avea ca urmare pericole pentru persoane, sunt 
marcate în mod deosebit cu simbolul general pentru pericolecaţiile de 
detaliu din punctele care urmează.  

iar în cazul avertizării privind tensiunea electrică, cu simbolul

În cazul indicaţiilor de securitate a căror nerespectare poate avea ca 
urmare pericole pentru staţie şi pentru funcţionarea acesteia, este inserat 
cuvântul 

2.2  Calificarea personalului
Personalul pentru montaj trebuie să dispună de calificarea 
corespunzătoare pentru aceste lucrări.

2.3  Pericole în cazul nerespectării indicaţiilor privind securitatea 
muncii 
Nerespectarea indicaţiilor de securitate a muncii poate avea ca urmare un 
pericol pentru persoane şi pentru pompă sau staţie. Nerespectarea 
indicaţiilor de securitate poate avea ca urmare pierderea oricăror drepturi 
de despăgubire.
În detaliu, nerespectarea poate avea ca urmare, de exemplu, următoarele 
pericole:
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5. Instalarea şi montajul

5.1 Instalarea şi montajul

0 m 0 mCL 20 °C 0,20 mCL

500 m 0,60 mCL 30 °C 0,40 mCL

1000 m 1,15 mCL 40 °C 0,70 mCL

50 °C 1,20 mCL

60 °C 1,90 mCL

70 °C 3,10 mCL

80 °C 4,70 mCL

90 °C 7,10 mCL

100 °C 10,30 mCL

110 °C 14,70 mCL

120 °C 20,50 mCL

5.2 Racordul hidraulic

5.3 Racordul electric

19 Buton de reglaj
BP Bypass
HA :    Înălţimea maximă de aspiraţie
HC :    Înălţimea minimă de încărcare

4.2  Construcţia pompei şi a motorului 
- Pompa este o pompă centrifugă verticală multietajată, normal 
aspiratoare, în construcţie Inline.
- Motorul este cu rotor uscat, cu flanşă tipizată si capăt de arbore pentru 
acţionare verticală şi sistemul de reglare montat pe motor.
- Arborele pompei este legat cu cel al motorului printr-un cuplaj 
prevăzut cu o apărătoare de cuplaj.
- Pasajul arborelui este etanşat cu o etanşare mecanică tipizată.
- Materialul: vezi Descrierea tehnică
- Racordul hidraulic:
- flanşe ovale sudate la carcasa Pn 16 (numai la modelele de 2, 4, 8 m/h): 
sunt cuprinse în livrare: contraflanşe ovale cu filet interior, garnituri şi 
şuruburi; 
- flanşe rotunde sudate la carcasa PN 25: sunt cuprinse în livrare: 
garnituri şi şuruburi fără contraflanşe (pot fi livrate separat ca accesorii);
- racord carcasă tip “Victaulic” (numai la modelele de 2, 4, 8 m  /h): sunt 
cuprinse în livrare, fără semicuplaje (pot fi livrate separat ca accesorii).

4.3  Accesorii
A se vedea catalogul sau fişa tehnică

· Pompa cu carcasă cu flanşe ovale: conductele se vor înşuruba direct în 
contraflanşele ovale cuprinse în livrare
· Pompa cu carcasă cu flanşe rotunde: conductele se vor îmbina prin 
sudură sau prin filetare cu contraflanşele (se pot procura ca accesorii).
· Pompa cu cuplaj rapid Victaulic: conducta şi inserţia cu filet se va 
îmbina prin garnitura de îmbinare şi semicuplajele cu filet (semicuplajele şi 
inserţia cu filet, garnitura şi şuruburile pot fi procurate ca accesorii).
· Diametrul unei conducte nu va fi niciodată mai mic decât cel al ştuţului 
de racord.
· Săgeata de pe carcasa pompei indică sensul de curgere al fluidului 
vehiculat. 
· Conducta de aspiraţie va fi cât mai scurtă şi se vor evita armăturile pe 
această conductă care reduc capacitatea de aspirare. Piesele de legătură 
ale conductei vor fi bine etanşate, cu materiale corespunzătoare! Nu este 
permisă antrenarea aerului în conducta de aspiraţie; conducta va fi pozată 
cu o pantă continuu ascendentă (min. 2%) (fig. 1).
· Se vor utiliza suporţi sau eclise (fig. 1, 2, poz. 7), pentru ca greutatea 
conductei să nu fie suportată exclusiv de către pompă.

· Caracteristicile electrice (frecvenţă, tensiune, curent nominal) ale 
motorului şi ale convertizorului de frecvenţă sunt înscrise pe etichetă. 
Tipul curentului şi tensiunea trebuie să corespundă cu datele de pe 
etichetă. 
· Convertizorul de frecvenţă este prevăzut cu o protecţie pentru motor. 
Printr-o comparare continuă între datele efective, impuse şi memorate, se 
asigură o protecţie continuă a motorului.
· În cazul unei rezistenţe prea ridicate a conductorului de neutru, înainte 
de motor şi de convertizorul de frecvenţă se va prevedea un dispozitiv de 
protecţie corespunzător. 
· Se vor prevedea, în principiu, elemente de siguranţă (tip GF) pentru 
protecţia reţelei (fig. 1 şi 2, poz. 11).
· Pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice (EMV), se vor 
folosi cabluri tipizate cu ecranare.

· Racordarea convertizorului de frecvenţă (fig. 4) se va face în funcţie de 
regimul de exploatare ales, conform schemei din tabelul care urmează (a 
se vedea cap. 8 – punerea în funcţiune).

· Dacă este necesar, poziţia convertizorului de frecvenţă poate fi 
schimbată, prin deşurubarea şuruburilor de fixare a motorului şi aducerea 
motorului în poziţia dorită.

5.2 Există două moduri de instalare standard:
Fig. 1 : pompa în regim de aspiraţie
Fig. 2 : pompa în regim de alimentare dintr-un rezervor preliminar (poz. 9) 
sau din reţeaua publică de apă potabilă (poz. 10).
· Pompa va fi montată într-un spaţiu uscat, ferit de îngheţ şi uşor 
accesibil, în apropierea punctului de alimentare.
· În cazul pompelor grele, deasupra pompei se va prevedea un cârlig sau 
un ochet cu o capacitate portantă suficientă, pentru înlesnirea demontării 
(poz. 12).
· Montarea se va face pe un soclu din beton (cu înălţimea de cel puţin 10 
cm) (poz. 13) cu ancorare în fundaţie (planul de ansamblu în fig. 3)
· Între soclu şi pardoseală, se vor monta amortizoare (din plută sau 
cauciuc armat) pentru a evita transmiterea vibraţiilor şi a zgomotului.
· Înainte de fixarea definitivă a ancorării soclului, se va asigura ca pompa 
să fie aliniată exact pe orizontală; dacă este necesar, se vor prevedea pene.

Montarea şi punerea în funcţiune se va face numai cu 
personal de specialitate.

3

3

ATENŢIUNE!

Posibilităţi de deteriorare a pompei ! Instalaţia trebuie 
să reziste la presiunea dezvoltată la frecvenţa maximă 
şi debitul zero.

ATENŢIUNE!

Posibilitate de deteriorare a pompei!
Pentru a proteja pompa împotriva şocurilor hidraulice, 
se va monta clapeta de reţinere pe partea de refulare.

ATENŢIUNE!

O racordare greşită poate duce la deteriorarea 
convertizorului de frecvenţă. 

Cablul electric nu trebuie să vină niciodată în contact cu 
conducta sau cu pompa. În afară de aceasta, cablul trebuie să 
fie complet protejat împotriva umidităţii.

După aceasta, se montează din nou şuruburile de fixare.

ATENŢIUNE!

În cazul vehiculării apei cu conţinut ridicat de oxigen 
sau a apei fierbinţi, se recomandă instalarea unui kit 
de bypass (fig. 1, poz. BP). În acest caz, montarea 
senzorului de presiune se va face pe conductă, pe 
partea de refulare (fig. 7).

Racordul electric se va executa de către un electrician 
instalator autorizat de către întreprinderea locală de furnizare 
a energiei electrice, în conformitate cu prescripţiile locale şi 
naţionale în vigoare.

Pompa şi staţia vor fi împământate conform prescripţiilor.

NOTA!

Se va avea în vedere influenţa altitudinii la locul de 
montaj şi a temperaturii fluidului vehiculat asupra 
posibilităţilor de aspiraţie a pompei.

ATENŢIUNE!

Posibilităţi de deteriorare a pompei (cavitaţie)
La temperaturi peste 80 0C, pompa trebuie să fie 
prevăzută pentru regimul înecat (funcţia cu presiune 
în amonte).

ATENŢIUNE!

Înălţimea Pierderea de înălţime Temperatura Pierderea de înălţime
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2)   modul de reglare a presiunii: modul 2
-   cu traductor de presiune cu 2 fire
-   şi reglarea valorii impuse prin encoder, în 
funcţie de modelul convertizorului de frecvenţă, 
prin buton rotativ sau buton de reglaj

-   cu traductor de presiune cu 3 fire
-   şi reglarea valorii impuse prin encoder, în 
funcţie de modelul convertizorului de frecvenţă, 
prin buton rotativ sau buton de reglaj

-   cu traductor de presiune cu 2 fire
-   şi reglare prin valoare impusă din exterior  

-   cu traductor de presiune cu 3 fire
-   şi reglare prin valoare impusă din exterior   

-   Comanda la distanţă permite pornirea şi 
oprirea pompei (contact uscat). Această funcţie are 
prioritate faţă de toate celelalte funcţii
-    funcţia de comandă la distanţă poate fi 
dezactivată prin şuntarea bornelor 3 şi 4

 Plutitoare cu contacte electrice, protecţie la lipsa apei etc. Exemplu:

5.3 Detalii privind racordul electric pentru MVIE

Ø 2,5 mm
2

max.

1)   regimul manual:  modul 1
-   Comanda la distanţă permite pornirea şi 
oprirea pompei (contact uscat). Această funcţie are 
prioritate faţă de toate celelalte funcţii
-   funcţia de comandă la distanţă poate fi 
dezactivată prin şuntarea bornelor 3 şi 4

Exemplu:

L1 L2 L3 PE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GN
D.

..

In2
...

In1
...

Extern 
EIN/AUS

Valoarea 
impusă 
externă

sensor
20mA/10V

Nealocat Nealocat

aux ext.off MP 20mA/10V DDS

GN
D.

..

+2
4V

...

MODUL 1

MODUL 2

Comanda la 
distanţă

Senzor de 
presiune

Comanda la 
distanţă

Comanda la 
distanţă

Senzor de 
presiune

Senzor de 
presiune

Val. impusă
externa

Comanda la 
distanţă

Senzor de 
presiune

Val. impusă
externa

Comandă 
externă

Plutitoare cu contacte electrice, protecţie la lipsa apei etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20mA/10V DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20mA/10V DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20mA/10V DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20mA/10V DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20mA/10V DDS

- Se desfac şuruburile şi se scoate capacul convertizorului de frecvenţă

RACORD REŢEA

RACORDAREA INTRĂRILOR ŞI IEŞIRILOR DE SEMNAL

-  Există 3 moduri de funcţionare:
-  (vezi cap. 6: punerea în funcţiune)
-  regimul manual: modul 1
-  modul de reglare a presiunii : modul 2
-  modul de comandă externă: modul 3

(vezi fig. 4)

BORNE SEMNAL INTRARE / IEŞIRE 

- Se racordează cablul cu 4 fire (3 faze + masă)
(vezi fig. 4)

BORNA DE RACORD LA REŢEA
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MODUL 3

Contact uscat 
max. 250V/1A

Contact uscat
max. 250V/1A

   Avarii              1 2 3 4 5 6

SBM

SSM

Exemplu: 6 avarii cu durată variabilă într-un interval de 
24 ore conform scalei care urmează:

24 ore (glisant)

Releu 
activ

Releu 
dezactivat

Releu 
activ

Releu 
dezactivat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20mA/10V DDS3)   modul de comandă externă: modul 3

-   modul de comandă externă

RACORDAREA CONTACTELOR AUXILIARE

Unitatea de reglare este prevăzută cu două relee de ieşire cu contacte fără 
potenţial, pentru un sistem central de comandă.
Exemplu: panou de automatizare, supravegherea pompelor

1) Releul  “Semnalizarea indisponibilităţii”: 

SBMCaracteristica de contact . . . . . . .. . . 

La prima apariţie a unei avarii sau la întreruperea 
tensiunii, releul este dezactivat (pompa se opreşte). 
Prin aceasta, o cutie de comandă este informată 
permanent asupra indisponibilităţii, chiar temporare) 
a unei pompe. Releul este activ când pompa 
funcţionează sau poate funcţiona.

2) Releul  “Semnalizare avarie”: SSM
Caracteristica de contact . . . . . . .. . . 

După ce s-a înregistrat o serie 
de avarii de acelaşi tip (de la 1 la 6, în funcţie de 
gravitate), pompa se opreşte şi este activat acest 
releu (până la intervenţia manuală).

BORNE CONTACTE AUXILIARE

-   Comanda la distanţă permite pornirea şi oprirea 
pompei (contact uscat). Această funcţie are 
prioritate faţă de toate celelalte funcţii
-   funcţia de comandă la distanţă poate fi 
dezactivată prin şuntarea bornelor 3 şi 4

Comanda la 
distanţă

val. impusă
externă

 Plutitoare cu contacte electrice, protecţie la lipsa apei etc. Exemplu:
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Regulile de comandă în modul 2
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100%

02420

Semnalul senzorului  4-20mA

Zwischen 0 und 2 mA ist anzunehmen,
dass das Kabel unterbrochen ist

Domeniul de siguranţă

Domeniul de siguranţă Domeniul de siguranţă

Domeniul de siguranţă Domeniul de siguranţă

Curentul de intrare (mA)

Curentul de intrare (mA)

Curentul de intrare (mA)

Tensiunea de intrare (V)

Tensiunea de intrare (V)

Tensiunea de intrare (V)

100%

010

Semnalul senzorului  0-10V

Comanda externă prin valoarea impusă în modul 2

100%

0220

Valoarea impusă  4-20mA

Bereich, in dem der Frequenzumrichter stoppt

100%

0110

Valoarea impusă  0-10V

Bereich, in dem der Frequenzumrichter stoppt

Comanda externă prin valoarea impusă în modul 3
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0110

Semnal extern  0-10V

Bereich, in dem der Frequenzumrichter stoppt

4 2

4 2
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6. Punerea în funcţiune

6.1 Spălarea pregătitoare

Ø 1/2"

6.3 Punerea în funcţiune

6.2  Umplerea şi dezaerisirea
Nu este permisă funcţionarea pe uscat a pompe, chiar pe timp scurt. 
Pompa în regim înecat (vezi fig. 2):
· Se închide robinetul de izolare pe partea de refulare (poz. 3). 
· Se slăbeşte buşonul de dezaerisire (5), se deschide robinetul de izolare 
pe partea de aspiraţie (2) şi se umple complet pompa.
· Buşonul de dezaerisire se închide numai după ce dezaerisirea este 
completă şi începe ieşirea apei.

- Se menţine închis robinetul de izolare pe partea de refulare.
- Se porneşte pompa.
- Se deschide dezaerisirea pentru ca aerul să se poată evacua. Dacă, 
după 20 secunde, nu iese din orificiu un jet uniform de apă, se închide 
dezaerisirea şi se opreşte pompa. Se aşteaptă 20 secunde pentru ca aerul 
să se acumuleze.
- Se porneşte din nou pompa. 
Dacă este necesar (la o înălţime de aspirare > 5 m), operaţiunile se repetă. 
Dacă din orificiul de dezaerisire iese un jet uniform de apă (pompa 
dezvoltă presiune), se deschide încet robinetul de izolare pe partea de 
refulare.
Acum, pompa trebuie să se fi amorsat.
- Se verifică stabilitatea presiunii cu ajutorul unui manometru. Dacă 
există oscilaţii de presiune, se repetă dezaerisirea.
- Dacă aceasta nu dă rezultate, pompa se umple din nou şi se reiau 
operaţiunile de la început.
- Pentru încheierea dezaerisirii, se închide robinetul de izolare pe partea 
de refulare şi se opreşte pompa timp de 20 secunde. După aceasta, pompa 
se porneşte din nou şi se deschide dezaerisirea. Dacă apare aerul, se reiau 
operaţiunile de la început.
- Se deschide robinetul de izolare pe partea de refulare pentru ca pompa 
să funcţioneze conform necesităţilor.
- Se va asigura ca debitul de fluid aspirat să fie mai mic sau egal cu 
valoarea indicată pe etichetă. 

Pompa în regim de aspiraţie (vezi fig. 1): 
Sunt două cazuri posibile:
Posibilitatea 1 (vezi fig. 5.1)
- Se închide robinetul de izolare pe partea de refulare (fig. 1, poz. 3), se 
deschide ventilul de izolare pe aspiraţie (fig. 1, poz. 2).
- Se desface buşonul de dezaerisire (fig. 1, poz. 5).
- Se slăbeşte şurubul inferior de golire a carcasei pompei (fig. 1, poz. 6) 
(cca. 4 rotaţii).
- Cu ajutorul unei pâlnii introduse în orificiul de dezaerisire, se umple 
complet pompa şi conducta de aspiraţie.
- Dezaerisirea este încheiată când iese apa prin orificiu şi nu mai există 
aer în pompă.
- Se înşurubează buşonul de dezaerisire şi şurubul inferior de golire a 
carcasei pompei.
Posibilitatea 2 (vezi fig. 5.2)
- Umplerea poate fi simplificată instalând pe conducta de aspiraţie a 
pompei o conductă verticală                prevăzută cu un robinet de închidere 
şi o pâlnie (fig. 5.2 poz. 14).

- Se închide robinetul de izolare pe partea de refulare (fig. 1, poz. 3), se 
deschide ventilul de izolare pe aspiraţie (fig. 1, poz. 2).
- Se deschide robinetul de închidere (fig. 5 poz. 14) şi dezaerisirea (fig. 1 
poz. 5).
- Se slăbeşte şurubul inferior de golire a carcasei pompei (fig. 1, poz. 6) 
(cca. 4 rotaţii).
- Se umple complet pompa şi conducta de aspiraţie până când iese apa 
din orificiul de dezaerisire (fig. 1 poz. 5).
- Se închide robinetul de închidere (fig. 5 poz. 14) (acesta poate rămâne 
pe loc), se îndepărtează conducta, se închide dezaerisirea (fig. 1 poz. 5), se 
înşurubează  şurubul inferior de golire a carcasei pompei (fig. 1, poz. 6).

În modul de reglare a presiunii, MODE 2, pentru a sesiza debitul zero, 
clapeta de reţinere se va monta după senzorul de presiune (deci pe partea 
de aspiraţie, dacă senzorul este montat la pompă – vezi fig. 6).

Dacă pompa este livrată individual şi nu ca o 
componentă într-o staţie oferită de firma Wilo, modul 
de configurare setat în prealabil  este MODUL 1.

Fiecare pompă este probată hidraulic în fabrică. De aceea, este 
posibil ca în pompă să se mai găsească apă reziduală. Din 
motive legate de igienă, se recomandă ca pompa să fie spălată 
în mod corespunzător înainte de racordarea la reţeaua de apă 
potabilă.

Atenţie la apa fierbinte!
Din orificiul de dezaerisire poate să erupă un jet de apă 
fierbinte Se vor lua măsurile corespunzătoare de siguranţă 
faţă de personal şi faţă de motor şi de convertizorul de 
frecvenţă.

ATENŢIUNE!

Capătul superior al ţevii trebuie să se afle cu cel puţin 
50 mm deasupra orificiului de dezaerisire.

În funcţie de temperatura fluidului vehiculat şi de ciclurile de 
funcţionare ale pompei, temperatura suprafeţei (pompa, 
motorul) poate depăşi 68 °C. Dacă este necesar, se vor instala 
dispozitive de protecţie corespunzătoare pentru personal.

ATENŢIUNE!

Pompa în regim înecat!ATENŢIUNE!

ATENŢIUNE! La un debit zero (robinetul de izolare pe 
partea de refulare închis), pompa nu va funcţiona mai 
mult de 10 min. în cazul vehiculării apei reci (T < 40 °C) 
şi mai mult de 5 min. în cazul apei calde (T < 60 °C).

ATENŢIUNE!

Se recomandă să se asigure un debit minim de 10% 
din debitul nominal, pentru a evita cavitaţia în partea 
superioară a pompei.

NOTA!
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Start
Stopp

ON

ON

SERVICE OPERATION

1 2

ON

SERVICE

1 2

ON

OPERATION

1 2

1 2

ON

1 2

ON

1 2

MODUL 1 - Modus manueller

0,1s ou 1s

0,1s

0,1s

1s

0,1s

0,1s

1s

0,1s

NOTĂ!

7. Modul de funcţionare şi reglarea

7.1  Configuraţii
Convertizorul de frecvenţă este prevăzut cu un bloc cu două comutatoare 
(fig. 4, poz. S) cu două poziţii:
Comutatorul 1
- În poziţia SERVICE, pot fi programaţi parametrii pentru diferitele 
moduri de funcţionare
- În poziţia OPERATION, modul selectat este activat, iar programarea 
parametrilor este întreruptă (poziţia normală de funcţionare).
Comutatorul 2
- În poziţia “cu cheie”, butonul rotativ este blocat,
- În poziţia “fără cheie”, funcţionează butonul rotativ sau touch-pad-ul 
(ecranul tactil).
Exemplu: valoarea impusă blocată în modul 1 sau 2.

Programarea prin butonul rotativ:
Se programează un parametru nou prin simpla rotire a butonului:
“ + “ spre dreapta şi “ – “ spre stânga.
Programarea este validată prin apăsarea butonului rotativ.

7.1.1  Modul manual: modul 1
Punctul de funcţionare al pompei este reglat prin variaţia turaţiei 
motorului prin intermediul butonului rotativ.

Programarea parametrilor în modul 1
Dacă pompa este nouă şi nu este încă încorporată într-o instalaţie, ea este 
configurată în prealabil pentru modul 1 (vezi punctul “Funcţionarea în 
modul 1”)
- Se aduce comutatorul (fig. 4, poz. S) în poziţia SERVICE.

- Se selectează M1.

- Se validează.

- Apare afişajul contorului orar (afişarea timpului de funcţionare a 
pompei în ore).

- Se validează.

- Comutatorul se readuce în poziţia OPERATION

Funcţionarea în modul 1

Valoarea impusă poate fi modificată prin intermediul butonului rotativ.

- Se validează valoarea nouă.

Valoarea efectivă a turaţiei poate fi afişată prin apăsarea scurtă a 
butonului rotativ. Turaţia impusă reapare după 30 secunde sau după o 
nouă apăsare a butonului.
Prin apăsarea butonului rotativ timp de cca. 1 secundă, este posibil accesul 
la funcţia ON/OFF.

- Se selectează OFF.

- Se validează

Pentru punerea în funcţiune, se recomandă o turaţie a 
motorului de 2400 r/min.

NOTĂ! Prin comanda la distanţă (de ex. un întrerupător), 
pompa poate fi oprită (convertizorul de frecvenţă sub 
tensiune).
La oprirea pompei apare “OFF”.

Valoarea
nouă

Valoarea impusă

Valoarea efectivă
a turaţiei

Se tastează 
MODUL

Contor orar 
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Typen
auswählen 10 V

sau 20mA

Domeniul de
măsură al 
traductorului 
de presiune

Temporizarea la
debit zero

Start
Stopp

MODUL 2 - Druckregelung

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

1s

1s

0,1s

0,1s

0,1s

ON

SERVICE

1 2

ON

OPERATION

1 2

7.1.2 Reglarea presiunii: MODUL 2
Pompa poate regla diferite mărimi (presiune, temperatură, debit etc.).
În cazul reglajului de presiune, parametrii P, I şi D sunt dinainte definiţi. 
Dimpotrivă, la orice alt reglaj, parametrii P, I şi D trebuie să fie configuraţi 
separat, la programare.

MODUL 2 : reglarea presiuni (vezi fig. 6, 7 şi 8).
Presiunea pompei poate fi reglată prin instalarea unui traductor de 
presiune şi a unui rezervor sub presiune.
Traductorul trebuie să aibă o precizie de 1% şi trebuie să fie utilizat între 
30% şi 100% din domeniul său de măsurare. Rezervorul sub presiune 
trebuie să aibă un volum util minim de 8 l (rezervorul şi kitul traductor pot 
fi livrate ca accesorii).

Programarea parametrilor în modul 2
- Se aduce comutatorul (fig. 4, poz. S) în poziţia SERVICE.
- Se selectează M2.
- Se validează.
- Se selectează sursa valorii impuse intern / extern.
- Programarea standard “I” (programarea valorii de reglaj prin butonul 
rotativ).
- Se validează.
- Dacă s-a selectat valoarea impusă externă “E”, (programarea valorii de 
reglaj prin semnalul extern.
- Se selectează tipul de semnal (0-10 V) sau (4-20 mA). 
- Se validează.
- Se selectează tipul de reglaj “P” pentru reglajul de presiune.
- Se validează.
- Se selectează domeniul de măsură al traductorului de presiune (6, 10, 
16, 25 bar)
- Se validează.
- Se selectează tipul de traductor (0-10 V) sau (4-20 mA) (mesajul afişat 
clipitor indică valoarea validată.
- Se validează.
- Se selectează temporizarea opririi (intervalul de timp dintre sesizarea 
unui debit zero şi deconectarea completă a pompei) între 0 şi 180 secunde 
(reglajul standard 180 s).
- Se validează.
- Vizualizarea contorului orar de funcţionare.
(numărul de ore de funcţionare a pompei).
- Se validează.
- Comutatorul se readuce în poziţia OPERATION

Funcţionarea în modul 2 şi programarea valorii impuse prin butonul 
rotativ.

NOTĂ!

Valoarea impusă poate fi modificată prin intermediul butonului rotativ.

- Se validează noua valoare.

Valoarea efectivă a presiunii poate fi afişată prin apăsarea scurtă a 
butonului rotativ. Presiunea impusă reapare după 30 secunde sau după o 
nouă apăsare a butonului.
Prin apăsarea butonului rotativ timp de cca. 1 secundă, este posibil accesul 
la funcţia ON/OFF.

- Se selectează OFF.

- Se validează

Pentru punerea în funcţiune se recomandă o presiune 
de 60% din presiunea maximă.

Valoarea 
impusă 
externă

Selectare
tip

Valoarea
nouă

Valoarea impusă

Valoarea efectivă
a turaţiei

Se tastează 
MODUL

Contor orar 



ROMÂNĂ 

15

Start
Stopp

MODUL 2 - Andere Regelung

0,1s

0,1s 1s

0,1s

Valoarea 
impusă 
externă

10 V
sau 20mA

Selectare
tip

Selectare
tip

Valoarea
PID P

Valoarea
PID P

Valoarea
PID I

Valoarea
PID I

Valoarea
PID D

Valoarea
PID D

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

ON

SERVICE

1 2

ON

OPERATION

1 2

Funcţionarea în modul 2 – modul de reglare a presiunii şi programarea 
externă a valorii impuse.
Valoarea impusă este dependentă de un semnal de intrare 0-10 V sau 
4-20 mA.
Pentru punerea în funcţiune se recomandă o presiune de 60% din 
presiunea maximă.
Valoarea efectivă a presiunii poate fi afişată prin apăsarea scurtă a 
butonului rotativ. Presiunea impusă reapare după 30 secunde sau după o 
nouă apăsare a butonului.
Prin apăsarea butonului rotativ timp de cca. 1 secundă, este posibil accesul 
la funcţia ON/OFF.

- Se selectează OFF.

- Se validează

MODUL 2 : un alt tip de reglaj
Programarea parametrilor în modul 2
- Se aduce comutatorul (fig. 4, poz. S) în poziţia SERVICE.
- Se selectează “M2”.
- Se validează.
- Se selectează sursa valorii impuse intern / extern.
- Programarea standard “I” (programarea valorii de reglaj prin butonul 
rotativ).
- Se validează.
- Dacă s-a selectat valoarea impusă externă “E”, (programarea valorii de 
reglaj prin semnalul extern.
- Se selectează tipul de semnal (0-10 V) sau (4-20 mA). 
- Se validează.
- Se selectează tipul de reglaj “O” pentru “other regulation” = alt tip de 
reglaj.
- Se validează.
- Se selectează tipul de traductor (0-10 V) sau (4-20 mA) (mesajul afişat 
clipitor indică valoarea validată).
- Se validează.
- Este afişat parametrul “P” al PID.
- Se validează.
- Se selectează valoarea “P”
(valoarea standard este P=1)
- Se validează.
- Este afişat parametrul “I” al PID.
- Se validează.
- Se selectează valoarea “I”
(valoarea standard este I=1s)
- Se validează.
- Este afişat parametrul “D” al PID.
- Se validează.
- Se selectează valoarea “D”
(valoarea standard este I=0 ms)
- Se validează.
- Vizualizarea contorului orar de funcţionare.
(numărul de ore de funcţionare a pompei).
- Se validează.

- Comutatorul se readuce în poziţia OPERATION

NOTĂ! Prin comanda la distanţă (de ex. un întrerupător), 
pompa poate fi oprită (convertizorul de frecvenţă sub 
tensiune).
La oprirea pompei apare “OFF”.

Valoarea impusă

Valoarea efectivă
a turaţiei

Se tastează 
MODUL

Contor orar 
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Valoarea impusă

Valoarea impusă

Valoarea
nouă

Valoarea efectivă
a turaţiei

Valoarea efectivă
a turaţiei

Valoarea impusă

Valoarea efectivă
a turaţiei

Start
Stopp

Start
Stopp

Se tastează 
MODUL

Contor orar 
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MODUL 3

0,1s

0,1s

1s

1s

0,1s

1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

0,1s

1s

ON

SERVICE

1 2

ON

OPERATION

1 2

MODUL 2 : un alt tip de reglaj
Funcţionarea în modul 2 şi programarea valorii impuse prin butonul rotativ.
În acest caz, este afişată o valoare procentuală a domeniului de măsură al 
traductorului.
Valoarea impusă poate fi modificată prin intermediul butonului rotativ.
- Se validează noua valoare.
Valoarea efectivă a presiunii poate fi afişată prin apăsarea scurtă a 
butonului rotativ. Presiunea impusă reapare după 30 secunde sau după o 
nouă apăsare a butonului.
Prin apăsarea butonului rotativ timp de cca. 1 secundă, este posibil accesul 
la funcţia ON/OFF.

- Se selectează OFF.

- Se validează

Funcţionarea în modul 2 şi programarea externă a valorii impuse.
Valoarea impusă este dependentă de un semnal de intrare 0-10 V sau 
4-20 mA.
În modul 2 - un alt tip de reglaj – valoarea afişată este indicată printr-o 
valoare procentuală din domeniul de măsură al traductorului.
Valoarea efectivă a presiunii poate fi afişată prin apăsarea scurtă a 
butonului rotativ. Presiunea impusă reapare după 30 secunde sau după o 
nouă apăsare a butonului.
Prin apăsarea butonului rotativ timp de cca. 1 secundă, este posibil accesul 
la funcţia ON/OFF.

- Se selectează OFF.

- Se validează

7.1.3 Prin comanda externă a frecvenţei: MODUL 3 (vezi fig. 10)
Pompa este comandată de către un sistem extern.

Programarea parametrilor în modul 3
- Se aduce comutatorul (fig. 4, poz. S) în poziţia SERVICE.
- Se selectează “M3”.
- Se validează.
- Se selectează tipul de semnal extern (0-10 V) sau (4-20 mA) (valoarea 
standard este 0-10 V). 
- Se validează.
- Comutatorul se readuce în poziţia OPERATION

Funcţionarea în modul 3.
În modul 3, valoarea afişată corespunde unui procent din turaţia maximă a 
pompei.
Valoarea efectivă poate fi afişată prin apăsarea scurtă a butonului rotativ. 
Valoarea impusă reapare după 30 secunde sau după o nouă apăsare a 
butonului.
Prin apăsarea butonului rotativ timp de cca. 1 secundă, este posibil accesul 
la funcţia ON/OFF.

- Se selectează OFF.

- Se validează. 

- Dacă se utilizează un semnal de tensiune (0-10 V) şi acesta este sub 1 
V, apare automat semnalul “OFF”.
- Dacă se utilizează un semnal de curent (4-20 mA) şi acesta este sub 2 
mA, apare automat semnalul “OFF”.

NOTĂ! Prin comanda la distanţă (de ex. un întrerupător), 
pompa poate fi oprită (convertizorul de frecvenţă sub 
tensiune).
La oprirea pompei apare “OFF”.

NOTĂ! Prin comanda la distanţă (de ex. un întrerupător), 
pompa poate fi oprită (convertizorul de frecvenţă sub 
tensiune).
La oprirea pompei apare “OFF”.
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8. Întreţinerea

Contor orar 

Modul

Optiuni

0,1s

1s

ON

SERVICE

1 2

ON

OPERATION

1 2

7.1.4 Opţiune de programare
Frecvenţa maximă a pompei poate fi redusă prin intermediul butonului 
rotativ.
Această opţiune se va alege în cazul unor fluide speciale (cu densitate 
mare, cu viscozitate mare etc.), pentru a evita supraîncărcările.

Opţiune
- Se aduce comutatorul (fig. 4, poz. S) în poziţia SERVICE.
- În funcţie de modul selectat, apare “M1”, “M2” sau “M3”.
- Cu ajutorul butonului rotativ, se selectează “OP”.
- Apare “OP”.
- Se validează.
- Se selectează “On” sau “Off”.
(mesajul afişat clipitor indică valoarea validată).
- Se validează.

- Comutatorul se readuce în poziţia OPERATION

Nu se vor executa niciodată lucrări speciale de întreţinere la pompa în 
funcţiune.
Pompa, motorul şi convertizorul de frecvenţă se vor menţine într-o stare 
perfectă de curăţenie.
Dacă amplasamentul este protejat împotriva îngheţului, pompa nu va fi 
golită chiar în cazul scoaterii din funcţiune pe o durată mai lungă. 
Lagărul cuplajului şi lagărele motorului sunt unse pentru toată perioada de 
funcţionare şi nu necesită ungere.

ATENŢIE!

Înainte de orice intervenţie, pompele vor fi scoase de sub 
tensiune şi se va preveni orice repornire neautorizată.

Nu se vor efectua niciodată lucrări de întreţinere în 
timpul funcţionării pompei.

ATENŢIE! Nu se vor executa niciodată lucrări de întreţinere la 
etanşarea mecanică în timpul funcţionării pompei . 
Etanşarea mecanică nu trebuie să funcţioneze 
niciodată pe uscat.
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9. Defecţiuni, cauze şi eliminarea acestora

DENUMIREA COMPORTAREA CONVERTIZORULUI DE FRECVENŢĂ
AVARII / CAUZE POSIBILE REMEDIEREA

COD
EROARE

E00

E01

E04

E05

E06

E10

E20

E23

E26

E30   E31

E36

E42

Timpul de 
reacţie înainte
de oprirea CF

1 min.

1 min.

5s

5s

5s

3s

3s

Sofort

Sofort

3s

1,5s

5s

Timpul de
aşteptare
înainte de
repornire

1 min.

1 min.

5s

5s

5s

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

fără pornire

fără pornire

fără pornire

Nr. max.
de erori
în 24 h

6

6

6

6

6

1

6

6

6

6

1

1

SBM

Repaos

Repaos

Repaos

Repaos

Repaos

Repaos

Repaos

Repaos

Repaos

Repaos

Repaos

Repaos

SSM

activ

activ

activ

activ

activ

activ

activ

activ

activ

activ

activ

activ

Pompa s-a golit sau funcţionează
pe uscat

Pompa este supraîncărcată, defectă
sau înfundată cu corpuri străine
Densitatea şi/sau viscozitatea
fluidului pompat este prea mare

Tensiunea de alimentare a CF
este prea mare

Tensiunea de alimentare a CF
este prea mare

Lipsa unei faze pe alimentare

Pompa este blocată

Motorul se supraîncălzeşte

Temperatura ambiantă este mai
ridicată decât  +50°C

Convertizorul de frecvenţă sau
motorul prezintă un scurtcircuit

Sonda termică a motorului este
defectă sau are o legătură slabă

Convertizorul de frecvenţă se
supraîncălzeşte

Temperatura ambiantă este mai
ridicată decât  +50°C

Problemă internă a convertizorului
de frecvenţă

Cablul senzorului (4-20 mA) este
întrerupt (modul 2)

Se reumple pompa (v. cap. 6-3)Se verifică
etanşeitatea ventilului de picior

Pompa se demontează, piesele defecte se înlocuiesc
sau se curăţă

Se controlează tensiunea la bornele de alimentare
ale CF – min. 380V –6%

Se controlează tensiunea la bornele de alimentare
ale CF – max. 440V +6%

Se verifică alimentarea

Pompa se demontează, se curăţă şi se înlocuiesc
piesele defecte.

Se curăţă nervurile de răcire ale motorului

Motorul este prevăzut pentru o temperatură
până la max. +50°C

Se demontează motorul/convertizorul de frecvenţă
al pompei şi se verifică sau se înlocuieşte

Se demontează motorul/convertizorul de frecvenţă al
pompei şi se verifică sau se înlocuieşte

Se curăţă nervurile posterioare de răcire şi cele de
sub convertizorul de frecvenţă şi capota ventilatorului

Motorul este prevăzut pentru o temperatură până 
la max. +50°C

Se apelează la tehnicianul SAV

Se verifică alimentarea şi cablarea corectă a senzorului

Starea releelor

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

21

2

2

2

2

2

2

Starea releului când numărul de avarii > numărul admisibil de avarii. După remedierea avariei

Nu se vor efectua niciodată lucrări de întreţinere în timpul funcţionării 
pompei.
La toate defecţiunile enumerate în cele ce urmează, apar următoarele 
caracteristici:
- Releul SBM comută în starea de repaus.
- Activarea releului SSM (semnalizare eroare) la atingerea numărului 
maxim de erori de acelaşi tip în 24 ore.
- Aprinderea unui LED roşu şi afişarea unui cod de eroare.

Pornirea din nou a pompei după stabilirea avariilor
- Cazul 1 – Pompa a ajuns la numărul maxim admisibil de avarii de 
acelaşi tip
(de la 1 la 6, în funcţie de gravitate) în decurs de 24 ore (glisant). În acest 
caz, releul SSM este activat, iar releul SBM – în starea de repaos.
Pompa poate fi pornită din nou prin apăsarea butonului rotativ sau prin 
întreruperea şi restabilirea alimentării electrice.

- Cazul 2 – Pompa nu a ajuns la numărul maxim admisibil de avarii.
În acest caz, releele SSM şi SBM sunt în starea de repaos.
Pompa poate fi pornită din nou numai prin întreruperea şi restabilirea 
alimentării electrice.
- În ambele cazuri, trebuie să se remedieze, mai întâi, cauza avariei. La 
orice intervenţie la pompă, se va întrerupe în prealabil alimentarea 
electrică. 
În cazul unor avarii importante, se va apela la un tehnician de service.

Înainte de orice intervenţie, pompele vor fi scoase de sub 
tensiune şi se va preveni orice repornire neautorizată.

≥

≥

≥
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DEFECŢIUNEA

POMPA FUNCŢIONEAZĂ DAR NU DEBITEAZĂ

POMPA VIBREAZĂ 

POMPA NU ARE PRESIUNE SUFICIENTĂ

POMPA NU DEBITEAZĂ UNIFORM

ÎN MODUL 2, POMPA NU SE OPREŞTE
LA DEBITUL ZERO

CAUZA

Pompa nu se roteşte suficient de rapid 

Componentele interne sunt înfundate cu
corpuri străine

Conducta de aspiraţie este înfundată

Pătrunde aer în conducta de aspiraţie

Presiunea de aspiraţie prea redusă.
Zgomote de cavitaţie

Pompa nu este bine fixată pe soclul său

Pompa este înfundată cu corpuri străine

Pompa se roteşte greu

Turaţia motorului nu este suficientă

Motorul este defect

Pompa nu este umplută suficient

Buşonul de golire nu este strâns suficient

Nu se respectă înălţimea de aspiraţie (Ha)

Conducta de aspiraţie are un diametru mai
mic decât pompa

Filtrul şi conducta de aspiraţie sunt parţial
înfundate

În modul 2, senzorul de presiune nu este
adaptat corect

Clapeta de reţinere nu este etanşă

Clapeta de reţinere nu este aleasă corect

Rezervorul sub presiune are o capacitate
insuficientă pentru instalaţia respectivă

REMEDIEREA

Se verifică reglajul potenţiometrului
(conformitatea cu valorile impuse)

Se demontează şi se curăţă pompa

Se curăţă toate conductele

Se verifică şi se reface etanşeitatea
întregii conducte până la pompă

Pierderi de presiune prea mari în sistem pe
partea de aspiraţie sau înălţime de aspiraţie
prea mare (se va verifica NPSH al pompei şi
al instalaţiei)

Se verifică şi se strâng şuruburile de fundaţie

Se demontează şi se curăţă pompa

Se verifică dacă rotirea liberă a pompei nu
întâmpină vreo rezistenţă

Se verifică reglajul valorii impuse 

Se înlocuieşte motorul

Se desface buşonul de dezaerisire al pompei şi
se dezaeriseşte pompa până la dispariţia
completă a bulelor de aer

Se verifică şi se înşurubează

Se verifică condiţiile de montaj şi
recomandările după prezentele instrucţiuni
de exploatare 

Conducta trebuie să aibă acelaşi diametru ca
şi racordul de aspiraţie al pompei

Se demontează şi se curăţă

Se montează un senzor cu domeniul de
presiune şi precizia corectă (v. cap. 5.3)

Se curăţă sau se înlocuieşte clapeta

Se înlocuieşte cu o clapetă de reţinere
aleasă corect

Se înlocuieşte sau se adaugă un alt rezervor. 

Alte anomalii ale pompei care nu sunt indicate de sistemul de reglaj. 

Dacă defecţiunea nu poate fi remediată, vă rugăm a vă adresa specialistului
Dvs. în instalaţii sanitare şi de încălzire sau serviciului pentru clienţi al firmei Wilo.

Sub rezerva unor modificări tehnice!

Dacă fluidul vehiculat este toxic, corosiv sau periculos pentru 
oameni, este obligatorie informarea firmei WILO sau a 
comerciantului contractual. În acest caz, curăţirea pompei se 
va efectua astfel încât să nu existe pericole pentru personal.
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Notes
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